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DEN11 ICACI ON [ DEL CLIE ENTE |
Empresa Emaser Teléfono 926215713
Poblacitn Ciudad Real Fax 926216302
Direccidn Elisa Cendreros,14 Provincia Ciudad Real
DELA N

Tipo de Muestra Agua de Consumo Fecha Recepcién 21/01/2020
Municipio Mestanza Fecha Inicio Analisis ~ 21/01/2020
Punto de Muestreo ~ Mestanza. Red C/ Fuente Fecha Fin Andlisis 23/01/2020
Punto de Toma Cddigo Muestra C1-20-000233
Origen del agua Pantano de Montoro Codigo LIMS 1019489
Fecha Toma 20/01/2020 Tipo de Analisis Control
Recogida por Cliente
PM SINAC 283534 - PM-CALLE FUENTE-RED- Muestra Recibida Muestra liqulda en varios

MESTANZA-CR anvases

* Cloro libre 0,6 mgfl

RTO. E. COLI B- PNT-ag-C1-BCEC(1) NMP/100 m) 0 0
GLUCORONIDASA +

RECUENTO DE BACTERIAS PNT-ag-C1-BCEC(1) NMP/10C ml 0 0
COLIFORMES

NOTA MICRORIOLOGIA.  Segun fa norma ISO 8199, los recuenios de pardmetros microbioldgicos de 1 a 2 ufchvol suponen una deleccitn
de la presencia del organismoe, y da 3 a 9 ufe/vol son un nimero estimado.

Pardmetros organolépticos
COLOR PNT-aq-C1-Col1(1) mgfi Pi-Ca <5,0 15.0
* OLOR PNT-aq.C1-OLSA(1} Indice de dilucién <1 3
* SABOR PNT-85.C1-OLSA(1) Indice de diluckén <1 3

TURBIDEZ PNT-ag-C1-Turb1{1) UNF

Puimaoswndicadores | Pormn Vasresmn

_ fida RD ﬂﬂl‘iit
arbmetos  Mewdo  Unids coutado 6e3) M Mix
AMONIO PNT-ag-C1-AMO1(1) mgn <0,100 0,500
CONDUCTIVIDAD PNT-aq-C1-Condl(2) uSiem 8 20°C 155 23 2 500

pH PNT-aq-C1-PH1{2) Uds de pH 7.77 0,18 8 é(l g i..
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NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo,

- La reproduccion parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacién por escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedanda fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus aclividades y ensayos, esta
certificado en base a fa nomma UNE-EN-{SO 8001:2015.

- El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISC 14001:2015.

- La incertidumbre se expresa cuando los resultados estan dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Labaratorio

aqual

vil»

Jesus Esteban
24/01/2020
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D FICACION D IEN

Empresa Emaser Teléfono 926215713
Poblacion Ciudad Real Fax 926216302
Direccidn Elisa Cendreros,14 Provincia Ciudad Real
Tipo de Muestra Agua de Consumo Fecha Recepcién 21/01/2020
Municipio Mestanza Fecha Inicio Andlisis ~ 21/01/2020
Punto de Muestreo  Solanilla del Tamaral. Red Fecha Fin Anélisis 28/01/2020
Punto de Toma Plaza La Fe Cédigo Muestra C1-20-000237
Origen del agua Manantiales Cédigo LIMS 1019493
Fecha Toma 20/01/2020 Tipo de Anélisis Control Grifo
Recogida por Cliente
PM SINAC Dato No Disponible Muestra Recibida Muaestra liquida en varios

envases

RD140/2003

rfr
_E{ 'g:!l (q- ' Ji: 1
RTO. E. COLI B- PNT-aq-C1-BCEC{1} NMPH00 mi 0 0
GLUCORONIDASA +
RECUENTO DE BACTERIAS PNT-aq-C1-BCEC(1) NMP/100 ml [V} 0
COLIFORMES

NOTAMICROBIOLOGIA.  Segtn la norma 1SO 8199, jos recuenlos de pardmetros microbioldgicos de 1 a 2 ufchvol suponen una deleccion|
dela resencia del o msmo de3a§ufdvolson un numero astimado.

- COBRE PNT-aq-C1-MetMin(1) <0,0250 2,00
CROMO PNT-aq-C1-MetMin(1) Hgh <10,0 50,0
NIQUEL PNT-aq-C1-MetMin(1) [11-1] <10,0 20,0

F'NTaaq-(:z-MelMlnu )

o

COLOR PNT-ag-C1-Col1(1) <5,0 15.0
* QLOR PNT-aq.C1-0LSA(1) Indice de dilucién <1 3
* SABOR PNT-aq.C1-0LSA(1) Indice de dituckén <1 3
TURBIDEZ PNT-8g-C1-Turb1{1) UNF _<0,50 5.00
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[ IDENTIFICACION DE LA MUESTRA =y,
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| Parémetros indicadores Incetidumbre  Valor, Paramétrico
et L : Expandida’ RD140/2003
Pardmetros. . =~ Método ~ Unidad Resultado (K=2) ‘Min, Méx,
AMONIO PNT-aq-C1-AMO1{1) mgn <0,100 0,500
CONDUCTIVIDAD PNT-ag-C1-Cond{2) yS/cm a 20°C 69 10 2 500
HIERRO PNT-ag-C1-MetMin{1) ugh <25,0 200
pH PNT-ag-C1-PH1{2) \Uds de pH 8,75 0,19 6,50 9.50
_ el OBSERVACIONES ik
NOTAS FINALES NE=""]

- Los resultados mdlcados en este anforme tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- La reproduccitn parcial de este informe no estd pemitida sin la autorizacién por escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestién de Calidad de agualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esté
certificado en base a la nonrma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestion Medic Ambiental de agualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- La incertidumbre se expresa cuando los resultados estdn dentro del alcance del método

E| Responsable Técnico del Laboratorio
vile

Jesus Esteban
29/01/2020



