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IDENTIFICACIGN DEL CLIENTE
Empresa Emaser Teléfono 926215713
Poblacién Ciudad Real Fax 826216302
Direccion Elisa Cendreros,14 Provincia Ciudad Real
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE) DATOS DE CONTROL
Tipo de Muestra Agua de Consumeo Fecha Recepcién 271052020
Municipio Mestanza Fecha Inicic Andlisis  27/05/2020
Punto de Muestrao  Depésito Castillo, Dep.2 Fecha Fin Analisis 08/06/2020
Punto de Toma Cédigo Muestra C1-20-002572
Origen del agua Pantano Cadigo LIMS 1053505
Fecha Toma 26/05/2020 Tipo de Andlisis Control
Recogida por Cliante
PM SINAC 24177 - PM-DEPOSITO 2-MESTANZA-CR Muestra Recibida Muestra liquida en varios
envases
g DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE
* Clora libre 1 mg/l
*pH 7.4 Uds de pH
RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO
Parimetros microbiolégicos 5 Intervalo Valor Paramétrico
' de RD140/2003
Parémetros Método y Unidad Resultado  Incertidumbre Min. Max.
RTO, E. COLI B- UNE-EN ISO 8308-2:2014 NMP/00 mi 0 0
GLUCORONIDASA +
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ( PNT-aq-C1-CPF(1) ufc/100 mi 0 0
INCLUIDAS ESPORAS)
RECUENTO DE BACTERIAS UNE-EN ISO 9308-2:2014 NMP/100 ml 0 0
COLIFORMES
RTO. DE MICROORGANISMOS UNE-EN IS0 62221999 ufc/t mi 20 {11-36) 100
CULTIVABLES A 22°C

NOTA MICROBIOLOGIA.  Segtn la nomma ISO 8199, Jos recuentos de parametros microbicldgicos de 1 a 2 ufchvol suponen una dateccién
de la presencia del organismo, y de 3 a 9 ufcAvol son un nimero estimado.

Pardmaetros organolépticos Incertidumbre  Valor Paramétrico
' Expandida RD140/2003
Parémetros Método Unidad Resultado {K=2) Min.. Max.
COLOR PNT-aq-C1-Cal1(1) mg/l Pt-Co <5,0 15,0
* OLOR PNT-aq C1-OLSA(1) Indice de dilucion <q a
* SABOR PNT-aq C1-OLSA(1} Indice de dilucién <1 k)
TURBIDEZ PNT-ag-C1-Turbi(1) UNF 0,54 20,15 1,00
Pardmetros indicadores ' Incertidumbre  Valor Paramétrico
Expandida RD140/2003
Parémetros Método Unidad Resultado (K=2) Min. Méx:

ALUMINIO PNT-ag-C1-MetMay(1) HaA <100 200
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
Codigo Muestra C1-20-002572

AMONIO PNT-aq-C1-AMOT(1) mg/l <0,100 0,500

CONDUCTIVIDAD PNT-ag-C1-Cond(2) HSicma 20°C 185 +28 2500

pH PNT-aq-C1-PH1(2) Uds de pH 7,67 10,19 6,50 9,50

OBSERVACIONES
NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- La reproduccion parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacién por escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los dalos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion
- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, est4
certificado en base a la norma UNE-EN-1SO 9001:2015.

- El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISQ 14001:2015.

- La incertidumbre se expresa cuando los resultados estan dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio

Carlos Revilla Barrios
08/06/2020
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IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Empresa Emaser Teléfona 926215713
Poblacién Ciudad Real Fax 926216302
Direccién Elisa Cendreros,14 Provincia Ciudad Real
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE) DATOS DE CONTROL
Tipo de Muestra Agua de Consumo Fecha Recepcidn 10/06/2020
Municipio Mestanza Fecha Inicio Analisis  10/06/2020
Punto de Muestreo  Satanilla del Tamaral. Red Fuents Plaza da la Fe Fecha Fin Analisis 12/06/2020
Punto de Toma Plaza la Fe Cdadigo Muestra C1-20-002810
Crigen del agua Mananatiales Cddigo LIMS 1056678
Fecha Toma 09/06/2020 Tipo de Andlisis Control
Recogida por Cliente
PM SINAC 309309 - PM-FUENTE PUBLICA-PLAZA LA Muestra Recibida Muestra liquida en varios
FE S/N-RED SOLANILLA DEL TAMARAL- envases
MESTANZA-CR
_ DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE
* Cloro libre 08 mgil
“pH 7.4 Uds de pH
RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO
Parametros microbiolégicos Intervalo  Valor Paramétrico
de RD140/2003
\Pardmetros Método Unidad Resullado _ Incerfidumbre Min. Max.
RTO. E. COLI B- UNE-EN ISO 9308-2:2014 NMP/100 ml 0 0
GLUCORONIDASA +
RECUENTO DE BACTERIAS UNE-EN 1SO 9308-2 2014 NMPA00 m) 0 o
COLIFORMES
NOTA MICROBIQLOGIA  Segun fa nomma IS0 8199, los recuentos de paramelros microbioldgicos de 1 a 2 ufeivol suponen una deteccion
de la presencia del organismo, y de 3 a 9 ufcivol son un numero estimado
Pardmetros organolépticos Incestidumbre  Valor Paramétrico
Expandida RD140/2003
Pardmetros Métoda Unidad Resultado {K=2) Min. Méx.
COLOR PNT-aq-C1-Col1{1) mgAl Pt-Co <5,0 15,0
* OLOR PNT-aq.C1-OLSA(1) Indice de dilucién <1 3
* SABOR PNT-ag.C1-OLSA(1) Indice de dilucién <1 3
TURBIDEZ PNT-ag-C1-Turb1{1) UNF <0,50 5,00
Parametros indicadores Incertidumbre  Valor Paramétrico
Expandida RD140/2003
Parametros Mélodo Unidad Resultado {K=2) Min. Max.
AMONIO PNT-ag-C1-AMO1(1) mgfi <0,100 0.500
CONDUCTIVIDAD PNT-aq-C1-Cond(2) pSicm a 20°C a7 115 2500
pH PNT-ag-C1-PH1{2) Uds de pH 7,34 10,19 6.50 9.50
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Cédigo Muestra C1-20-002810

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan séle afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- La reproduccién parcial de este informe no esta permitida sin la autonzacion por escrito de ests laboratorio.

- El laboratoria no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestién de Calidad de aqualia, implantado en este Izboratario para todas sus actividades y ensayos, esta
certificado en base a la norma UNE-EN-1SO S001:2015.

- El Sistema de Gestién Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-1SO 14001:2015.

|_- La incertidumbre se expresa cuando los resultados estén dentro del alcance del método

El Responsable Técnico de! Laboratorio

Carlos Revilla Barrios
15/06/2020



