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INFORME DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CONSUMO
S oy o ADAS I DAANVIIEN IO DE AGUA DE CONSUMO
HUMANO DE MESTANZA - 2021

CARACTERIZACION DEL ABASTECIMIENTO
DENOMINACION DEL ABASTECIMIENTO: MESTANZA
CODIGO DE IDENTIFICACION: 1305000200148/4162

NUMERO DE HABITANTES ABASTECIDOS: 667

VOLUMEN MEDIO DE AGUA DISTRIBUIDO AL DiA: 177 m¥/dfa

MOTIVO DE LA VISITA

Visita realizada el dfa 29/10/2021 por los Farmacéuticos de Salud Piblica de
Puertollano Dolores Ferrero Casillas y Milldn Jara Roura en cumplimiento del
Programa Regional de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano,
acompafiados por el encargado de 1a empresa gestora D. David Moreno Molina.

GESTOR

NOMBRE: EMASER (Empresa mixta de aguas y servicios)
DIRECCION: C/ Elisa Cendreros, 14. Ciudad Real,

TEL.: 926 21 57 13

DESCRIPCION DEL ABASTECIMIENTO

CAPTACION

Se abastece del Embalse del Montoro de la captacién de Repsol.

De la conduccion general que va a Repsol, antes del puerto de Mestanza sale un
ramal hacia la ETAP de Mestanza.

ETAP

Protegida y vallada.

Han reparado los suelos y techos del interior de la estancia donde estdn los depdsitos
de productos quimicos; También han cambiado tuberfas, rejillas y puertas, sin
embargo, hay una tuberia, que no han cambiado, debajo de un suelo de rejilla, que
estd oxidada y picada y pierde agua que cae al suelo.



Para el tratamiento normalmente utilizan solo permanganato potésico los dias que el
agua estd muy turbia. Tienen preparado sulfato de altimina, almidén e hidréxido
s6dico por si es necesario

El agua entra directamente al decantador donde se afiade permanganato potésico y
posteriormente pasa por los filtros.

El agua tratada se acumula en un depdsito préximo a la ETAP.

La cloracién se realiza en el dep6sito de distribucién del Castillo.

DEPOSITOS

Disponen de dos depdsitos, donde se almacena el agua.

El primero, de 200 m?® de capacidad est4 situado junto a la ETAP. Es de un solo vaso.
Estd semienterrado y tiene dos ventanas de aireacién con rejillas a nivel del suelo
que dan directamente al cuarto donde estdn las 2 bombas que usan alternativamente.

El segundo depésito llamado “del Castillo” estd a unos 100 m. de distancia del
primero, al lado de la ETAP nueva que todavia no han puesto en funcionamiento.
Estd situado en un cerro, en la parte mds alta del pueblo. La distribucién se realiza
por gravedad. Estd vallado, es de hormigén, estd semienterrado y tiene una
capacidad de 400 m>. Tiene 2 vasos y dos cloradores para clorar en cada uno de
ellos.

RED
Es de polietileno y mallada casi en su totalidad.

AUTOCONTROL Y GESTION DEL SUMINISTRO

Presenta certificados de limpieza y desinfeccién del depdsito del Castillo realizado
el 25/04/2019 y del depésito a la salida de 1a ETAP el 05/07/2018.

Estin programados para el afio 2021 los siguientes andlisis:

RED ETAP DEPOI1 DEPO2 CAPTACION

CONTROL 2 1 1 1
COMPLETO 1 1 1 1
GRIFO 6

RADIOACTIVIDAD 1
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RECOMENDACIONES

» Reparar la tuberia que pierde agua.
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