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EXCMO. AYTO. DE MESTANZA
Sr. Alcalde,

Plaza Espaina, N° 1

13.592 — Mestanza

CIUDAD REAL.

Asunto: Envio Analisis.

Estimadoc Sr. Alcalde:

Adjunto a la presente remitimos los resultados de los dltimos andlisis realizados al agna que se

suministra en Mestanza. Le informamos que los datos obtenidos cumplen con los médximos admisibles por

los criterios Sanitarios del Agua de Consumo Humano (Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero y sus
modificaciones por R.D 902/2018 de 20 de julio y R.D. 314/2016 de 29 de julio).

También le aconsejamos la conveniencia de exponer al piblico estos andlisis en el tablén de

anuncios de su Ayuntamiento, con el fin de gue todos los vecinos tengan conocimiento de la calidad del agua

que estamos suministrando.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasién para saludarfe muy atentamente.

Ciudad Real, a 3 de Marzo de 2022
Vanesa Valiente

g £ Castellanos

2022.03.07
08:16:55 +01'00'

Dpto. Técnico de emaser, s.a.
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Empresa Emaser Teléfono 926215713

Poblacién Ciudad Real Fax 926216302

Direccidn Elisa Cendreros,14 Provincia Ciudad Real

Tipo de Muestra Agua Continental No Tratada Fecha Recepcion 16/02/2022

Municipio Mestanza Fecha Inicio Analisis 16/02/2022

Punto de Muestreo Captacion Embalse Montoro Fecha Fin Analisis 23/0212022

Punto de Toma Captacion Embalse Montoro Caédigo Muestra N1-22-001072

Origen del agua - Cadigo LIMS 1235512

Fecha Toma 15/02/2022 Tipo de Analisis Analisis actividad alfa total,

Recogida por Cliente beta resto y dosis indicativa

PM SINAC 136325 - PM-PANTANO Muestra Recibida Muestra liquida en varios
MONTORO-MESTANZA-CR envases

* Cloro libre 0 mgfl

*  Dosis Indicativa Total Cribado mSvladio <0,10 0,10
*  Actividad alfa total PNT-aq-N-AlfaBeta(1) Bafl <0,04 0,1
*  Actividad beta resto PNT-ag-N-AlfaBeta(1) Ba/l <0,04 1,0

NOTARADIACTIVIDAD;  La expresion de resulfades como <, en radiactividad indica valores inferiores a la aclividad minima detectable

- Los resultados indicados en este informe tan solo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- Los resultados de este informe solo atafien a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.

- Las incertidumbres de los parémetros acreditados no expresadas en el informe estan calculadas y a disposicion del
cliente.

- La reproduccién parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacién por escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los datos aporiados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esta

ceriificado en base a la norma UNE-EN-1S0O 9001:2015.
- El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
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Cadigo Muestra N1-22-001072

El Responsable Técnico del Laboratorio

Jorge Suarez
23/02/2022
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Los ensayos marcados con * no estan
amparados por la acreditacion de ENAC.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a
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926215713

Empresa Emaser Teléfono
Poblacién Ciudad Real Fax 926216302
Direccion Elisa Cendreros,14 Provincia Ciudad Real

Tipo de Muestra Agua de Consumo Fecha Recepcion 16/02/2022
Municipio Mestanza Fecha Inicio Analisis  16/02/2022
Punto de Muestreo  Mestanza. Salida ETAP Fecha Fin Analisis 25/02/2022
Punto de Toma Mestanza. Salida ETAP Cédigo Muestra N1-22-001073
Origen del agua - Cddigo LIMS 1235513

Fecha Toma 15/02/2022 Tipo de Analisis Analisis Completo
Recogida por Cliente
PM SINAC 154536 - PM-SALIDA ETAP-MESTANZA-CR Muestra Recibida Muestra liquida en varios

envases

* Cloro libre 0,8

mg/l

*pH 7.4

Uds de pH

Rto. de Microorganismos
Cultivables a 22 °C

T incubacion: 22 £ 2°C.

NOTA MICROBIOLOGIA:

Rio. de Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308-2:2014 NMP/100 ml 0 0

beta-glucoronidasa +

Rto. de Enterococos UNE-EN-ISO 7899-2:2001 ufe/100 mi 1] 0

Rto. de Clostridium UNE-EN-ISO 14189:2017 ufc/100 ml 0 0

perfringens(incluidas esporas)

Rto. de Coliformes totales UNE-EN-ISO 9308-2:2014 NMP/100 mi 0 o
UNE-EN-ISO 6222:1999 uic/1 ml <1 100

Norma UNE-EN ISO 6222: Técnica: Siembra en profundidad en placa; Medio: YEA; Tiempo: 68 £ 4 horas;

Segun la norma I1SQ 8199, los recuentos de pardmetros microbioldgicos de 1 a 2 ufc/vol suponen una defeccion
de Ia presencia del organismo, y de 3 a 9 ufc/rof son un narmero estimado.

Antimonio PNT-ag-N-Metales(1) ugfl <1,0 5,0
Arsenico PNT-ag-N-Metales(1) gl <1,0 10
Benceno PNT-aq-N-VOC(1) [Eall] <0,1 1,0
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Cédigo Muestra N1-22-001073
Benzo(a)pireno PNT-ag-N-Semivolatiles(1} kgl <0,0025 0,010
Boro PNT-ag-N-Metales(1) mgh <0,0200 1,0
Cadmio PNT-ag-N-Metales(1) gl <1,00 5.0
Cianuro Total PNT-ag-N-CN(1) Hgl <5 50
Cobre PNT-ag-N-Metales(1} mgH <0,0250 2.0
Cromo PNT-aq-N-Metales{1) pah <1,0 50
1,2-dicloroetano PNT-ag-N-vOC({1) Hafl <0,3 3,0
Fluoruros PNT-ag-N-Aniones(1} mg/l 0,106 +0,031 15
Suma de PAHs PNT-ag-N-Calculos(1} gl <0,01 0,10

Hidrocarburos FPoliciclicos Arométicos (HPA/PAH) o Suma de PAHs corresponde al “Valor Suma Total de un Grupo de
Parémetros", establecida en e RD 81772015 de los compuesfos Benzofb)Flucranteno, Benzo{ghilperileno,
Benzo(k}fluoranteno e Indeno {1,2,3-cd)pireno

Benzo{b)fluaranteno PNT-ag-N-Semivolatiles(1) Hg/ <0,01 0,10
Benzo{g,h,i)perilena PNT-aq-N-Semivolatiles{1) Hafl <0,01 0,10
Benzo(k)fluoranteno PNT-ag-N-Semivolatiles{t) ugll <0,01 0,10
Indeno(1,2,3-c d)pireno PNT-ag-N-Semivolatiles(1} Hgll <0,01 0,10
Mercurio PNT-ag-N-Hg(1) pgil <0,1 1,0
Niguel PNT-aq-N-Metales(1} 1ol <1,00 20
Nitratos PNT-ag-N-Aniones(1} mafl 1,72 0,37 50
*  Suma de plaguicidas PNT-ag-N-Calculos(1)} HgA <0,025 0,50

Plaguicidas o Suma de Plaguicidas corresponde al "Valor Suma Tolal de un Grupo de Pardmetros", estabiecida en el
RD 817/2015, de los compuestos contenidos en el apartado Plaguicidas

Plomo PNT-ag-N-Metales(1) gl <1,0 10
Selenio PNT-ag-N-Metales(1) pai <1 10
Suma de trihalometanos PNT-ag-N-Calculos(1) kg 82,8 100

Trihalormetanos (THMs) o Suma de Trihalometanos corresponde al "Valor Suma Total de wn Grupo de Parametros”,
establecida en e RD 817/2015, de los compuestos Cloroformo, Bromodiclorometano, Dibromociorometano y

Bromoformo
Cloroformo PNT-ag-N-VOC{1} Hoht 68 *20 100
Bromoformo PNT-ag-N-VOC(1) Hafl <4 100
Clorodibromometanc PNT-ag-N-VOC(1) Hg/l <4 100
Diclorobromoemetano PNT-a2q-N-VOC(1) kgl 14,8 4,1 100
PNT-ag-N-Calculos(1) pafl <0,5 10

Suma de tri y tetracloroeteno
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N1-22-001073

Suma de Tricloroeteno y Tetraclorosteno corresponde al "Valor Suma Total de
en el RD 817/2015, de Tricloroeteno y Tetraclorceteno

Tricloroeteno PHT-aq-N-VOC(1) Hg! <0,5 10
Tetracloroeteno PNT-ag-N-vOC(1) gl <0,5 10
Bario PNT-ag-N-Metales(1) Hofl 11,7 £2,8

Berilio PNT-ag-N-Metales{1) pgil <1,00

Cobalto PNT-ag-N-Metales() pg/! <1,00

Plata PNT-ag-N-Metales(1} g/l <2,5

Talio PNT-a2q-N-Metales{1} ygfl <1,0

Vanadio PNT-ag-N-Metales(1) poi <1,0

Zinc PNT-ag-N-Metales(1) pgll <10,0

un Grupo de Paramelros”, establecida

Color PNT-ag-N-RobotFQ(1) mg/l Pt-Co <5 15
*  Olor PNT-ag-N-Olor(1) indice de dilucién <1 3
*  Sabor PNT-ag-N-Olor(1) fndice de dilucion <1 3
Turbidez PNT-2q-N-RobotFQ{1) UNF 0,51 +0,13 1.00

Aluminio PNT-ag-N-Metales(1) ug/l <10,0 200
Amonio PNT-ag-N-NH4(1) mg| <0,10 0,50
Cloruros PNT-ag-N-Aniones{1) mg/l 13,3 1,5 250
Conductividad PNT-aq-N-Cond(1) u8lem a 20°C 198 +19 2 500
Hierro PNT-aqg-N-Metales() Mot 15,8 +4,2 200
Manganeso PNT-ag-N-Metales(1) Mgl 18,6 2,5 50
Oxidabilidad PNT-aq-N-Oxid(1) mg/l 2,18 0,75 5,0
oH PNT-ag-N-pH(1) Uds pH a 25°C 7,84 10,18 8,50 9,50
1. Langelier a 20°C PNT-aq-N-Calculos(1) - -0,6

Sodio PNT-ag-N-Metales(1) mafl 10,1 +2,0 200
Sulfatos PNT-ag-N-Anicnes(1) mg/l 18,7 2,0 250
Alcalinidad total PNT-ag-N-Alc(1) mg/l CaC03 60 13
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Cédigo Muestra N1-22-001073

coz PNT-aq-N-Calculos(1} mgl 1,7

*  Bicarbonatos PNT-ag-N-Alc{1) mg/l CaCO3 60 +18
Calcio PNT-ag-N-Metales(1) mg/l 15,2 2.4

*  Carbonatos PNT-ag-N-Alc(1) mg/l CaCO3 <20
Dureza Total PNT-ag-N-Calculos(1) F 7.4
Fosfatos PNT-ag-N-Aniones{1) mgit <1,0
Magnesio PNT-ag-N-Metales(1) mg/l 8,6 +1,0
Potasio PNT-ag-N-Metales(1) mg/l 1,63 +0,54
Sélidos Disueltos Totales PNT-ag-N-Calculo{1} mg/l 152,7

Dureza magnésica PNT-ag-N-Calculos{1} mg/l CaCO3 35,6
Dureza calcica PNT-aq-N-Calculos(1} mg/l CaCO3 38,0
Dwireza total PNT-ag-N-Calculos{1} mg/l CaC03 73,5

0,27

Silicio PNT-ag-N-Metales(1) mg/l

* 240 PNT-aqg-N-PlagLCMS(1) pgil <0,025 0,19
Alaclor PNT-ag-N-PlagLCMS(1) pgil <0,025 0,10
Aldrin PNT-ag-N-Semivolatiles{1) ug/l <0,005 0,03
Ametrina PNT-ag-N-PlagLCMS(1) pafl <0,025 0,10
Atrazina PNT-ag-N-Plagl.CMS(1) pg/l <0,025 0,10
Bensulfuron metil PNT-ag-N-PlagLCMS(1) ugf <0,025 0,10

*  Bentazona PNT-ag-N-PlagLCMS(1) ugll <0,025 0,10
Cianazina PNT-ag-N-PlagL.CMS(1) ugh <0,025 0,10
Cipermetrina PNT-ag-N-Semivolatiles(t) ugl <0,01 0,10

*  Clodinafog propargil PNT-ag-N-Semivolatiles() ugh <0,01 0,10
Clortoluron PNT-ag-N-Plagl.CMS(1) Mgl <0,025 0,10
Clorpirifos PNT-aqg-N-Semivolatiles(t) Hafi <0,01 0,10
DCPA PNT-ag-N-Semivolatiles(1) uaht <0,01 0,10

p.p-DDD PNT-ag-N-Semivolatiles(1) poit <0,01 0,10
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Cod.igo iVlQestra N1-22-061 075 |
p.p-DDE PNT-ag-N-Semivolatiles(1) paf <0,01 0,10
o,p-DDT PNT-ag-N-Semivolatiles(1) ol <0,01 0,10
p,p-DDT PNT-aq-N-Semivolatiles(1) ugh <0,01 0,10
Dektametrin PNT-ag-N-Semivolatiles{1) pafl <0,01 0,10
Diazinon PNT-aq-N-Semivolatiles() pgll <0,01 0,10
Dieldrin PNT-2q-N-Semivoldtiles(1) pgil <0,005 0,02
Difiufenican PNT-ag-N-PlagLCMS(1) ugfl <0,025 0,10
Diuron PNT-ag-N-PlagLCMS(3) ng/ <0,025 0,10
Endosulfan | PNT-ag-N-Semivolatiles(1) pofk <0,01 0,10
Endosulfan Ul PNT-ag-N-Semivolatiles(1) 1] <0,01 0,10
Endosulfan sulfato PNT-ag-N-Semivolatiles(1) pgil <0,01 0,10
Endrin PNT-ag-N-Semivolatiles(1) uall <0,01 0,10
Endrin cetona PNT-ag-N-Semivolatiles(1) pafl <0,01 0,10
Ftion PNT-ag-N-Semivolatiles(1} ug/l <0,01 0,10
a-BHC PNT-ag-N-Semivolatiles(1) tght <0, 0,10
b-BHC PNT-ag-N-Semivolatiles{1) paft <0,01 0,10
d-BHC PNT-ag-N-Semivolatiles{1) pg/l <0,01 0,10
Lindano PNT-ag-N-Semivolatiles(1) pafl <0,01 0,10
Heptaclor PNT-ag-N-Semivolatiles(t) pall <0,005 0,03
Heptaclor epdxido (lsomero B} PNT-aq-N-Semivolatiles(1) kel <0,005 8,03
Imidacloprid PNT-ag-N-Plagl.CMS{1}) g/l <0,025 6,10
Isoproturon PNT-ag-N-PlagLCMS(1) pgfl <0,025 0,10
Linuron PNT-aq-N-PlagLCMS(1) pg/l <0,025 0.10
*  MCPA PNT-ag-N-PlagLCMS({1) wg/l <0,025 0,10
Metataxil PNT-ag-N-Plagl.CMS(1) e <0,025 0,10
Metamitrona PNT-ag-N-PlagLCMS(1) oAl <0,025 0,10
Metolacloro PNT-ag-N-PlagLCMS(t) Hatt <0,025 0,10
Metribuzina PNT-ag-N-PlagLCMS(1} Hgft <0,025 0,10
Oxiftuorfen PNT-ag-N-Semivolatiles(1) pgA <0,01 0,10
Pendimetalina PNT-ag-N-Semivolatilas(1) pafl <0,01 0,10
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Cddigo Muestra N1-22-001073
Procloraz PNT-ag-N-PlagLCMS(1) Hg/l <0,025 0,10
Prometrina PNT-ag-N-PlagLCMS(1} g <0,025 0,10
Quizalofop-p-etil PNT-ag-N-PlagLCMS(1) ug/ <0,025 0,10
Secbumeton PNT-ag-N-PlagLCMS(1) Hgfl <0,025 0,10
Simazina PNT-ag-N-PlagL CMS5(1) pgfl <(,025 0,10
Tebuconazol PNT-ag-N-PlagLCMS(1}) kgl <0,025 0,10
Terbutilazina PNT-ag-N-PlagLCMS(1) g/l <0,025 0,10
Terbutrina PNT-ag-N-PlagLCMS(1) pgi <0,025 0,10
Tetradifon PNT-ag-N-Semivolatiles(1) Hot <0,01 0,10
Trietazina PNT-ag-N-PlagLCMS(1) il <0,025 0,10
Trifluralin PNT-ag-N-Semivolatiles(1) gl <0,01 0,10
Desetilterbumeton PNT-ag-N-PlagLCMS(1) ug/l <0,025 0,10
Mesotriona PNT-ag-N-PlagLCMS(1) ug/l <0,025 0,10
Nicosulfuron PNT-ag-N-PlagLCMS(1) poh <0,025 0,10
Clorantranilipro PNT-ag-N-PlagLCMS(1) pgil <0,025 0,10
Fluroxipir PNT-ag-N-Plagl. CMS{1} pafl <0,025 0,10
fodosulfuron metil sodio PNT-aq-N-PlagLCMS(1) Hgfl <0,025 0,10
Penoxsufan PNT-aq-N-PlagLCMS(1) ngil <0,025 0,10
Pinoxaden PNT-aq-N-PlagLCMS(1) el <0,025 0,10
Prosulfocarb PNT-ag-N-PlagLCMS(1) HgA <0,025 0,10
Rimsulfuron PNT-ag-N-Piagl.CMS(1) Hgh <0,025 0,10
loxinil PNT-ag-N-PiagLCMS( 1) HoA <0,025 0,10

- Los resultados indicados en este informe tan solo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- Los resultados de este informe solo atafien a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.

- Las incerfidumbres de los parametros acreditados no expresadas en el informe estan calculadas y a disposicion del

cliente.

- La reproduccidn parcial de este informe no estd permitida sin la autorizacién por escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.

- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esta

certificado en base a la norma UNE-EN-IS0O 8001:2015.
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Servicios Sanitarios del Principado de Asturias
con el nimero de registre 012/03

Codigo Muestra N1-22-001073

E - El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015,
El Responsable Técnico del Laboratorio

T e
Oviedo

Jorge Suarez
25/02/2022



INFORME DE ENSAYO

aqualiazes

Avila No informe:  C€1-22-000775-1 W RN
£ 5 A Y 5
N S31/LE1112
FCC agualia S.A. Los ensayos marcados con * no estan
CIF: A 26019992 amparados por la acreditacién de ENAC.
Ctra. Avila-Viltacastin Km. 5 La @ {incumplimiento del valor paramétrico a

C.P. 05004

Ti: 920221485 requerimiente del cliente) no se encuentra

amparada por [a acreditacion del laboratorio.

- Laboraterio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo segun RD
14012003, con el n°® de registrc 209 - 31-dic-2003
- Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la JCYL ¢on n® 099/AV

Pagina 1 de 2

Empresa Emaser Teléfono 926215713
Poblacion Ciudad Real Fax 926216302
Direccion Elisa Cendreros,14 Provincia Ciudad Real
Tipo de Muestra Agua de Consumo Fecha Recepcidn 16/02/2022
Municipio Mestanza Fecha Inicio Analisis 16/02/2022
Punto de Muestreo  Mestanza. Grifo Ayuntamiento Fecha Fin Analisis 23102/2022
Punto de Toma Aseos Plaza Espaiia Codigo Muestra C1-22-000775
Origen del agua Pantano Codigo LIMS 1243705
Fecha Toma 15/02/2022 Tipo de Anélisis Control Grifo
Recogida por Cliente
PM SINAC 309306 - GRIFO ASEOS AYTO-PLAZA Muestra Recibida Muestra liquida en varios
ESPANA 1-MESTANZA-CR envases

* Clero libre mg/l

* pH 7.4 Uds de pH

RTO. E.COLI UNE-EN IS0 9308-2:2014 NMPA0D ral 0 0
#-D-GLUCURONIDASA+

RECUENTO DE BACTERIAS UNE-EN ISO 9308-2:2014 NMP/100 m 0 0
COLIFORMES

NOTA MICROBIOLOGIA:  Sequin fa norma ISO 8199, los recuentos de pardmetros microbioldgicos de 1 a 2 ufc/vol suponen una deteccion
de la presencia del organismo, y de 3 a 9 ufe/vol son un nimero estimado.

COBRE PNT-ag-C1-MeiMin(1) mgfl <0,0250 2,00
CROMO PNT-ag-C1-MetMin{1) pg! <10,0 50,0
NIQUEL PNT-ag-C1-MetMin{1) Hgfl <5,0 20,0
PLOMO PNT-aq-C1-MetMin(1) pafl <3,0 10,0

COLOR PNT-aq-G1-Coli{1) mg/l P-Co <5,0 18,0

* OLOR PNT-aq-C1-OLSA{1) Indice de ditucicn <1 3

* SABOR PNT-ag-C1-OLSA{1) Indice de ditucign <1 3




INFORME DE ENSAYO

aqualiarzs

Avila N informe: C1-22-000775-1 TS R PR W
E N S A Y 0 5
N B31ILE1112
FCC aqualia S.A. Los ensayos marcados con * no estan
CIF: A_2§019_99‘-’- ) amparados por la acreditacion de ENAG.
Ctra. Avila-Villacastin Km. 5 La @ (incumplimiento del valor paramétrico a

C.P.: 05004

TIF: 920221486 requerimiento del cliente} no se encuentra

amparada por la acreditacion del laboratorio.

- Laboratoric inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo segiin RD
140/2003, cop el n® de regisiro 209 - 31-dic-2003
- Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la JCYL con n® 099/AV

Pagina 2 de 2

Cédige Muestra C1-22-000775

TURBIDEZ PNT-ag-C1-Turb1(1) UNF 0,64 +0,16 5,00

AMONIO PNT-ag-C1-AMO1(1} mgfl <0,100 0,500
CONDUCTIVIDAD PNT-ag-Ci-Cond(2) HS/em a 20°C 182 +20 2 500
HIERRO PNT-ag-C1-MetMin{1} padl <250 200
pH PNT-ag-C1-PH1(2} Uds de pH 7,79 0,19 6,50 9,50

- Los resultados indicados en este informe tan sdlo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- Los resultades de este informe solo atafien a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.

- Las incertidumbres de |los parametros acreditados no expresadas en el informe estan calculadas y a disposicién del
cliente.

- La reproduccién parcial de este informe no esta permitida sin Ia autorizacion per escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestién de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esta
certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 8001:2015.

- El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

El Responsable Técnico del Laboraterio

Carlos Revilla Barrios
25/02/2022



N°. de Registro: 202200000190
Tipo de Registro: ENTRADA
Fecha de Registro: 08/03/2022 12:58:14

OFICINA DE REGISTRO
. {) Tel: Fax: EmailAYTO_MESTANZA@DIPUCR.ES

JUSTIFICANTE DE PRESENTACION

INTERESADOS

A13228887 EMASER S.A.
{Calle Elisa Cendreros 14 Ciudad Real 13003 Ciudad Real)

INFORMACION DEL REGISTRO
Resumen; Remitiendo andfisis agua potable de Mestanza

Asunto; OFICIO

Organismo Qrigen: -

Organismo Destino: ALCALDE
Tipe Transporte entrada: CORREO ELECTRONICO
Tipe Registro Original:

DOCUMENTOS

" Hashoo
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EE03 - Capia eleciranica 08/03/2022 08/03/2022 eKxaleOnOgtoGhBILXQI7 eZwah=
auténtica de documento papel. 12:59:18 12:59:18 53BBKZmMILIKBZ/THTvay

Anglisis agua Mestanza . PDF 537.99

Acompafia documentacion fisica {u otros soportes) reguerida

De conformidad con lo establecido en &l art. 16.3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comiin de las Administraciones
Publicas, se emite el presente recibo a efectos de acreditacién de la presentacion de los docurentos de referencia.
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